
 
 

 

SCHEDA REFERENZA 
 

- Impianto installato presso : Pick – Stabilimento di Szeged 
 
 
- Data collaudo : Novembre 2006 
 
 
-Tipologia impianto :     Recupero dai fumi combusti di un generatore di vapore  

 per preriscaldare l’acqua di alimento 
 
 
- Dati  tecnici  : - Potenza termica media in esercizio = 9.360 kW 
 - Potenza termica recuperata = 750 kW 

 
 
- Dati economici : - Combustibile risparmiato : 375.000 Stmc/anno di metano 
 - Ammortamento : 6 mesi 

 

 


